
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda :  

V8401 –  1. Linka 110kV  

V8402 –  2. Linka 110kV  

7BCT01 – RNVS 1. BLOK   

7BCT02 – RNVS 2. BLOK   

8BCT01 – RNVS 3. BLOK   

8BCT02 – RNVS 4. BLOK   

0BBE,0BBF – Rozvodne spoločnej vlastnej spotreby pre všetky štyri bloky napájanie ČS HRON (Veľké Kozmálovce) 

Rezervné napájania vlastnej spotreby EMO12 a MO34 
a spoločná spotreba EMO1234 

 

V8401 V8402 V8401 V8402 

7BCA 7BCB 7BCC 7BCD 8BCA 8BCB 8BCC 8BCD 

1BBB 1BBC 1BBD 

1BDK 1BDM 1BDL 

1BBA 2BBB 2BBC 2BBD 

2BDK 2BDM 2BDL 

3BBA 3BBB 3BBC 3BBD 

3BDK 3BDM 3BDL 

4BBA 4BBB 4BBC 4BBD 

4BDK 4BDM 4BDL 

7BCT1 7BCT2 8BCT1 8BCT2 

2BBA 0BBE 0BBF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda :  

1,2 – Dočasné prepojenia počas výmeny rozvodní 6kV a zapuzdrených vodičov k 7BCT01   

3    –  Rozvodne 6kV 7BCA a 7BCB, ktoré sa budú vymieňať 

4    –  Zapuzdrené vodiče k 7BCT01, ktoré sa budú vymieňať 

V8401 –  1. Linka 110kV  

V8402 –  2. Linka 110kV  

 VS za 1MKZ01 –  VS výstup z 1MKZ01 (15,75kV) 

0BBE,0BBF – Rozvodne spoločnej vlastnej spotreby pre všetky štyri bloky napájanie ČS HRON (Veľké Kozmálovce) 
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1BDK 1BDM 1BDL 

2BBA 2BBB 2BBC 2BBD 

2BDK 2BDM 2BDL 

7BCT01 7BCT02 

7
B

C
A

0
-W

1
1
 

7
B

C
B

0
-W

1
1
 

7
B

C
A

0
-W

1
2
 

7
B

C
B

0
-W

1
2
 

4 4 

3 3 

1 2 

Modifikácia 6 kV rezervného napájania  
                   a spoločná spotreba EMO 

 

Vyznačená plánovaná modifikácia RNVS na EMO12  

  VS za 1MKZ01 
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